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-A1-F1

Rittal Wandschrank AX 1380.000
     BxHxT   380x380x210mm

Platzreserve
Welotec Router

Beipack:
Schaltplan
Wandhalter AX 2508.020
Patchkabel 0,5m gewinkelt
VB-5 m5 Kabel auf USB-Stick 16cm
2x Verschraubung M 16
3x Verschraubung M 20

Metallflanschplatte AX 2572.100

30
 m

m

Erdungsbolzen 8mm

14
5 

m
m

10
0 

m
m

Kanal 25x60

Kanal 25x60

Kanal 25x60
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l 2
5x

60

-A2

Doepke

Mini-Komfortgriff AX 2537.100
mit Druckknopf SZ 2468.000 Türpositionsschalter SZ 4127.010

auf Chassis AX 2394.210

-S1
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Kabeltyp

Zielbezeichnung

Anschluss

Klem
m

e

Brücke

Seite / Spalte

Kabelnam
e

Leiste

F13_001

Kabelnam
e

Klemmenplan

Anschluss

Funktionstext Zielbezeichnung

Kabeltyp

=-X1

Einspeisung 24V DC (+) 1 /2.02-F1

Einspeisung 24V DC (-) 4-F12 /2.1

Schutzleiter PE /2.1
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PWR:+-A2

= 2-X44 /3.3

= 5 /3.4

0V DC 6 /3.5

= X12:2-A17 /3.6

= X11:7-A18 /3.7

= PWR:--A29 /3.8

= 10 /3.9
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12-S1 1 sw
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Türkontakt 6 /6.6

Digitaler Eingang X11:1-A1

X11:5-A1

X11:6-A1

W
2

Ölflex 2x1m
m

²

-S1 112 sw
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Digitaler Ausgang Schliesser X11:14-A15 /7.6

= X11:15-A16 /7.7

= X11:16-A17 /7.8

Digitaler Ausgang common X11:17-A18 /7.9

-X2 4

Digitaler Ausgang Schliesser 3 /7.3
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Schnittstelle V.24 RTS 3 /9.6X101:16-A1

Schnittstelle V.24 GND X101:17-A14 /9.7

Schutzleiter PE /9.8


	Seitenbaum
	1 Deckblatt
	2 Einspeisung 24V DC
	3 Verteilung 24V DC
	4 Modem (Kundeneinbau)
	5 m5-rev2 Baugruppe series5e
	6 Erweiterung -X11 Digitale Eingänge
	7 Erweiterung -X11 Digitale Ausgänge
	8 Erweiterung -X12 Analoger Ein/Ausgang
	9 Erweiterung -X12 Schnittstellen RS-485 / V.24
	10 Aufbau Montageplatte
	11 Aufbau Klemmleiste
	12 Klemmenplan =-X1
	13 Klemmenplan =-X2
	14 Klemmenplan =-X3
	15 Klemmenplan =-X4
	16 Klemmenplan =-X5
	17 Klemmenplan =-X6
	18 Klemmenplan =-X7
	19 Klemmenplan =-X8

	Seitenliste
	/1 Deckblatt
	/2 Einspeisung 24V DC
	/3 Verteilung 24V DC
	/4 Modem (Kundeneinbau)
	/5 m5-rev2 Baugruppe series5e
	/6 Erweiterung -X11 Digitale Eingänge
	/7 Erweiterung -X11 Digitale Ausgänge
	/8 Erweiterung -X12 Analoger Ein/Ausgang
	/9 Erweiterung -X12 Schnittstellen RS-485 / V.24
	/10 Aufbau Montageplatte
	/11 Aufbau Klemmleiste
	/12 Klemmenplan =-X1
	/13 Klemmenplan =-X2
	/14 Klemmenplan =-X3
	/15 Klemmenplan =-X4
	/16 Klemmenplan =-X5
	/17 Klemmenplan =-X6
	/18 Klemmenplan =-X7
	/19 Klemmenplan =-X8

	Betriebsmittelbaum
	Ohne Strukturkennzeichen
	Ohne Strukturkennzeichen
	Ohne BMK
	Allpolig
	USLKG 6    /5.6


	A
	-A1
	Allpolig
	PE    /5.6




	Ohne BMK
	Schaltschrankaufbau
	/10.8


	A
	-A1
	Allpolig
	/5.1
	1    /6.1
	2    /6.2
	3    /6.3
	4    /6.4
	5    /6.5
	6    /6.6
	7    /3.7
	8    /7.0
	9    /7.1
	10    /7.2
	11    /7.3
	12    /7.4
	13    /7.5
	14    /7.6
	15    /7.7
	16    /7.8
	17    /7.9
	1    /3.1
	2    /3.6
	4    /8.1
	5    /8.2
	6    /8.3
	7    /8.4
	8    /8.6
	9    /8.7
	14    /9.4
	15    /9.5
	16    /9.6
	17    /9.7
	11    /9.1
	12    /9.2

	Übersicht
	1    /5.1
	2    /5.2
	3    /5.2
	4    /5.2
	5    /5.2
	6    /5.3
	7    /5.3
	8    /5.3
	9    /5.3
	10    /5.4
	11    /5.4
	12    /5.4
	13    /5.4
	14    /5.5
	15    /5.5
	16    /5.5
	17    /5.6
	1    /5.7
	15    /5.6
	16    /5.6
	13    /5.5
	1    /5.8


	-A2
	Allpolig
	/4.4

	Übersicht
	0    /4.5
	1    /4.4
	+    /4.4
	-    /4.5

	-ANT
	Allpolig
	/4.4


	-DIV
	Allpolig
	/4.4




	F
	-F1
	Allpolig
	1;2;3;4    /2.0



	S
	-S1
	Allpolig
	11;12    /6.6



	W
	-W1
	Allpolig
	/4.5
	/5.7


	-W2
	Allpolig
	/3.4
	/6.6



	X
	-X1
	Allpolig
	1    /2.0
	2    /2.1
	PE    /2.1


	-X2
	Allpolig
	1    /3.0
	2    /3.1
	3    /3.2
	4    /3.3
	5    /3.4
	6    /3.5
	7    /3.6
	8    /3.7
	9    /3.8
	10    /3.9


	-X3
	Allpolig
	1    /6.1
	2    /6.2
	3    /6.3
	4    /6.4
	5    /6.5
	6    /6.6


	-X4
	Allpolig
	1    /7.0
	2    /7.1
	3    /7.3
	4    /7.4
	5    /7.6
	6    /7.7
	7    /7.8
	8    /7.9


	-X5
	Allpolig
	1    /8.1
	2    /8.2
	3    /8.3
	4    /8.4


	-X6
	Allpolig
	1    /8.6
	2    /8.7


	-X7
	Allpolig
	1    /9.1
	2    /9.2
	PE    /9.3


	-X8
	Allpolig
	1    /9.4
	2    /9.5
	3    /9.6
	4    /9.7
	PE    /9.8





	Betriebsmittelliste
	=+:USLKG 6
	=
	=
	=
	=-A1
	=-A1:1
	=-A1:1
	=-A1:2
	=-A1:2
	=-A1:3
	=-A1:3
	=-A1:4
	=-A1:4
	=-A1:5
	=-A1:5
	=-A1:6
	=-A1:6
	=-A1:7
	=-A1:7
	=-A1:8
	=-A1:8
	=-A1:9
	=-A1:9
	=-A1:10
	=-A1:10
	=-A1:11
	=-A1:11
	=-A1:12
	=-A1:12
	=-A1:13
	=-A1:13
	=-A1:14
	=-A1:14
	=-A1:15
	=-A1:15
	=-A1:16
	=-A1:16
	=-A1:17
	=-A1:17
	=-A1:1
	=-A1:1
	=-A1:2
	=-A1:2
	=-A1:3
	=-A1:4
	=-A1:4
	=-A1:5
	=-A1:5
	=-A1:6
	=-A1:6
	=-A1:7
	=-A1:7
	=-A1:8
	=-A1:8
	=-A1:9
	=-A1:9
	=-A1:10
	=-A1:1
	=-A1:14
	=-A1:14
	=-A1:15
	=-A1:15
	=-A1:16
	=-A1:16
	=-A1:17
	=-A1:17
	=-A1:11
	=-A1:11
	=-A1:12
	=-A1:12
	=-A1:13
	=-A1:1
	=+-A1:PE
	=-A2
	=-A2:0
	=-A2:1
	=-A2:+
	=-A2:-
	=-A2-ANT
	=-A2-DIV
	=-F1:1;2;3;4
	=-S1:11;12
	W1
	W1
	W2
	W2
	=-X1:1
	=-X1:2
	=-X1:PE
	=-X2:1
	=-X2:2
	=-X2:3
	=-X2:4
	=-X2:5
	=-X2:6
	=-X2:7
	=-X2:8
	=-X2:9
	=-X2:10
	=-X3:1
	=-X3:2
	=-X3:3
	=-X3:4
	=-X3:5
	=-X3:6
	=-X4:1
	=-X4:2
	=-X4:3
	=-X4:4
	=-X4:5
	=-X4:6
	=-X4:7
	=-X4:8
	=-X5:1
	=-X5:2
	=-X5:3
	=-X5:4
	=-X6:1
	=-X6:2
	=-X7:1
	=-X7:2
	=-X7:PE
	=-X8:1
	=-X8:2
	=-X8:3
	=-X8:4
	=-X8:PE




